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Habitación 4

Ducto
Vent.
mecánica

Ducto
AAPP y
SCI

Montante
de GLP

Ducto

Gradas internas

Sube

Ducto Eléctrico

Ducto
Electrónico

Ascensor
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camillero
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(1) R.S. 8" x 8"
Ø 6"

110 cfm

(1) R.S. 8" x 8"
Ø 6"

110 cfm

(1) R.S. 8" x 8"
Ø 6"

110 cfm
(1) R.S. 8" x 8"

Ø 6"
110 cfm

(1) R.S. 8" x 8"
Ø 6"

110 cfm

(1) R.S. 8" x 8"
Ø 6"

110 cfm
(1) R.S. 8" x 8"

Ø 6"
110 cfm

(1) R.S. 8" x 8"
Ø 6"

110 cfm

(1) R.S. 12" x 12"
Ø 8"

350 cfm

(1) R.E. 8" x 8"
Ø 6"

100 cfm

FILTRO HEPA 99.97%

(1) R.E. 8" x 8"
Ø 6"

110 cfm

(1) R.E. 12" x 12"
Ø 8"

400 cfm

FILTRO HEPA 99.97%

(1) R.E. 8" x 8"
Ø 6"

100 cfm

14" x 14" 14" x 14"

14" x 14"14" x 14"

16" x 12"

Tablero de breakers provisto por contratista
electrico para condensadoras UC y UP en terraza

rayos x y resonancia

Desagüe 50mm

16" x 10"

8" x 8" 8" x 8" 8" x 8" 8" x 8" 8" x 8" 8" x 8"

Ducto adosado a la fachada

(1) R.E. 8" x 8"
Ø 6"

110 cfm

10
" x

 1
0"

Columna falsa en gypsum

Columna falsa

Protector de ducto 

Montante adosada a la pared

Columna falsa

Baja a losa junto a pared

Pasante 2 x Ø110mm

Pasante 1 x Ø110mm

(1) R.E. 8" x 8"
Ø 6"

110 cfm

12
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 8
"

10
" x

 8
"

10
" x

 8
"

RR

UNIDAD EVAPORADORA

DUCTO: (1er. VALOR INDICA, LADO MOSTRADO;

      (2do. VALOR INDICA, PROFUNDIDAD)

VENTILADOR DE EXTRACCIÓN

VENTILADOR DE EXTRACTOR DE BAÑO

MANGA FLEXIBLE CON DAMPER DIÁMETRO "x"  

REJILLAS DE RETORNO  

DUCTOS DE TOL CON AISLAMIENTO TÉRMICO

DIFUSOR DE SUMINISTRO 

TUBERIAS DE REFRIGERANTE

UNIDAD CONDENSADORA SPLIT 

UNIDAD EVAPORADORA SPLIT

UNIDAD CONDENSADORA

UE-XX

UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE 4 VIAS

VENTILADOR DE SUMINISTRO / EXTRACCIÓN

TERMOSTATO

VENTILADOR DE EXTRACCÓN DE BAÑO

UNIDAD CONDENSADORA

UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO

SIMBOLOGIA

SIRVE A:

TOMAGRAFIA

POTENCIA
(Kw)

CAPACIDAD
(Btu/h)

UE
001 36000

REFRIGERANTE

220/1/60

VOLT/FASE/
V/Ø/Hz

TIPO DE EQUIPO

R-410 INVERTER3.0

CÓDIGO

AIRE ACONDICIONADO
TIPO PISO TECHO INVERTER

SALA DE CONTROL TOMOGRAFIAUE
12000 220/1/60R-410 INVERTER1.0AIRE ACONDICIONADO

DENSITOMETRIAUE
12000 220/1/60R-410 INVERTER1.0AIRE ACONDICIONADO

TIPO SPLIT INVERTER

SALA DE ULTRASONIDO 01UE AIRE ACONDICIONADO

TIPO SPLIT INVERTER

TIPO SPLIT INVERTER 12000 220/1/60R-410 INVERTER1.0

SALA DE ULTRASONIDO 02UE
005

AIRE ACONDICIONADO
TIPO SPLIT INVERTER 12000 220/1/60R-410 INVERTER1.0

MAMOGRAFIAUE AIRE ACONDICIONADO
TIPO SPLIT INVERTER 12000 220/1/60R-410 INVERTER1.0

SALA DE ULTRASONIDO 03UE AIRE ACONDICIONADO
TIPO SPLIT INVERTER 12000 220/1/60R-410 INVERTER1.0

SALA DE CONTROL RAYOS XUE AIRE ACONDICIONADO
TIPO SPLIT INVERTER 12000 220/1/60R-410 INVERTER1.0

RAYOS XUE AIRE ACONDICIONADO
TIPO SPLIT INVERTER 24000 220/1/60R-410 INVERTER1.7

SALA DE EQUIPOS RESONANCIAUE AIRE ACONDICIONADO
TIPO SPLIT INVERTER 24000 220/1/60R-410 INVERTER1.7

UPS + TRANSFORMADORUE AIRE ACONDICIONADO
TIPO PISO TECHO 36000 220/1/60R-410 INVERTER

RACK PLANTA BAJAUE AIRE ACONDICIONADO
TIPO SPLIT INVERTER 12000 220/1/60R-410 INVERTER1.0

RACK PRIMERA PLANTAUE AIRE ACONDICIONADO
TIPO SPLIT INVERTER 12000 220/1/60R-410 INVERTER1.0

RACK SEGUNDA PLANTAUE AIRE ACONDICIONADO
TIPO SPLIT INVERTER 12000 220/1/60R-410 INVERTER1.0

002

003

004

006

007

008

009

010

011

012

101

201

3.0

UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE

CÓDIGO SIRVE A:
CAPACIDAD

(Btu/h)
VOLT/FASE/f

V/Ø/Hz
REFRIGERANTE

TIPO DE EQUIPO

RESONANCIA MAGNETICA 220/1/60UNIDAD PAQUETE R410A5.560000

CAUDAL/PRESION
 CFM/SWP

1461@1.5

FILTROS

UP - 001 Lavable - Cartón MERV 8

POTENCIA
(Kw)

HABITACIONES 220/1/60VS - 101 Lavable - Cartón MERV 8

COCINA 220/1/602- 3600@1.5VS - 201 Lavable - Cartón MERV 8-VENTILADOR DE SUMINISTRO

PLANILLA EQUIPOS DE EXTRACCIÓN

CÓDIGO SIRVE A:
POTENCIA

(HP)
CAPACIDAD
(CFM/SWP)

900@0.5

AMPERAJE
(A)

220/1/60

VOLT/FASE/f
V/Ø/Hz

TIPO DE EQUIPO

VENTILADOR DE EXTRACCIÓN 3

1140@1.5 220/1/60VENTILADOR DE EXTRACCIÓN

400@1.5 220/1/60VENTILADOR DE EXTRACCIÓN

VE
001 AREA DE IMAGEN - PLANTA BAJA

HABITACIONES

DESECHOS PRIMERA PLANTA

3600@1.2 220/1/60
VENTILADOR DE EXTRACCIÓN

75@0.1 220/1/60VENTILADOR DE EXTRACCIÓNBAÑO RECUPERACION RESONANCIA

75@0.1 220/3/60VENTILADOR DE EXTRACCIÓN

3/4

1/2

1/2

3

3

COCINA 1.5

50W

50W

10

1.0

1.0

VE
101

VE
102

VE
201

EB
002

EB
101

TIPO HONGO

BAÑO ENFERMERIA

75@0.1 220/3/60VENTILADOR DE EXTRACCIÓN 50W 1.0
EB
201 BAÑO PERSONAL COCINA

75@0.1 220/3/60VENTILADOR DE EXTRACCIÓN 50W 1.0
EB
202 BAÑO PERSONAL COCINA

REINSTALACIÓN DESDE ACELERADOR 2

75@0.1 220/1/60VENTILADOR DE EXTRACCIÓNBAÑO RAYOS X 50W 1.0
EB
001

75@0.1 220/3/60VENTILADOR DE EXTRACCIÓN 50W 1.0
EB
203 BAÑO PERSONAL COCINA

75@0.1 220/3/60VENTILADOR DE EXTRACCIÓN 50W 1.0
EB
204 BAÑO PERSONAL COCINA

UNIDAD PAQUETE 5.560000 1461@1.5

Ing. Carlos Vire Sánchez

Escala      1 : 100

Lámina Nro.
2
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UBICACIÓN

SISTEMA DE VENTILACION MECANICA

Contratista
Solca Loja
Propietario

PROPIETARIO:
SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER
SOLCA NÚCLEO DE LOJA
RUC: 119170790001

PROYECTO
SISTEMA DE VENTILACION MECANICA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE
LOJA

FECHA

PRIMERA PLANTA ALTA
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