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DUCTO: (1er. VALOR INDICA, LADO MOSTRADO;
(2do. VALOR INDICA, PROFUNDIDAD)

DUCTOS DE TOL CON AISLAMIENTO TERMICO
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VENTILADOR DE EXTRACCON DE BANO

UNIDAD EVAPORADORA

VENTILADOR DE EXTRACCION

VENTILADOR DE EXTRACTOR DE BANO
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UNIDAD CONDENSADORA

MANGA FLEXIBLE CON DAMPER DIAMETRO "x"

DIFUSOR DE SUMINISTRO

REJILLAS DE RETORNO

o

TUBERIAS DE REFRIGERANTE

UNIDAD CONDENSADORA SPLIT
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UNIDAD EVAPORADORA SPLIT

UNIDAD CONDENSADORA

UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO

UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE 4 VIAS

VENTILADOR DE SUMINISTRO / EXTRACCION

TERMOSTATO
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PLANILLA EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO

CODIGO .
SIRVE A: TIPO DE EQUIPO CAPACIDAD | POTENCIA] REFRIGERANTE]
(Bturh) (Kw) VI@IHz
/UE\ TOMAGRAFIA AIRE ACONDICIONADO
TIPO PISO TEGHO INVERTER | 36000 3.0 R-410 INVERTER | 220/1/60
{UEN SALA DE CONTROL TOMOGRAFIA AIRE ACONDICIONADO
TIPO SPLIT INVERTER 12000 1.0 R-410 INVERTER | 220/1/60
/UE\ AIRE ACONDICIONADO
.W DENSITOMETRIA TIPO SPLIT INVERTER 12000 1.0 R-410 INVERTER | 220/1/60
/UE\ AIRE ACONDICIONADO
.W SALA DE ULTRASONIDO 01 TIPO SPLIT INVERTER 12000 1.0 R-410 INVERTER | 220/1/60
/UE\ AIRE ACONDICIONADO
.W SALA DE ULTRASONIDO 02 TIPO SPLIT INVERTER 12000 1.0 R-410 INVERTER | 220/1/60
/UE\ AIRE ACONDICIONADO
.W MAMOGRAFIA TIPG SPLIT INVERTER 12000 1.0 R-410 INVERTER | 220/1/60
/UE\ AIRE ACONDICIONADO
.W SALA DE ULTRASONIDO 03 TIPG SPLIT INVERTER 12000 1.0 R-410 INVERTER | 220/1/60
/UE\ AIRE ACONDICIONADO
0% SALA DE CONTROL RAYOS X TIPO SPLUIT INVERTER 12000 1.0 R-410 INVERTER | 220/1/60
/UE\ AIRE ACONDICIONADO
.W RAYOS X TIPO SPLIT INVERTER 24000 1.7 R-410 INVERTER | 220/1/60
/UE\ AIRE ACONDICIONADO
.W SALA DE EQUIPOS RESONANCIA TIPO SPLIT INVERTER 24000 1.7 R-410 INVERTER | 220/1/60
/UE\ AIRE ACONDICIONADO
.W UPS + TRANSFORMADOR TIPO PISO TEGHO 36000 3.0 R-410 INVERTER | 220/1/60
/UE\ AIRE ACONDICIONADO
.W RACK PLANTA BAJA TIPO SPLIT INVERTER 12000 1.0 R-410 INVERTER | 220/1/60
/UE\ AIRE ACONDICIONADO
.W RACK PRIMERA PLANTA TIPO SPLIT INVERTER 12000 1.0 R-410 INVERTER | 220/1/60
/UE\ AIRE ACONDICIONADO
.W RACK SEGUNDA PLANTA TIPO SPUIT INVERTER 12000 1.0 R-410 INVERTER | 220/1/60
cdpI1GO SIRVE A: TIPO DE EQUIPO CAPACIDAD JCRUDAL/PRESTON] POTENCIA [ VOLT/FASEN | merriGenanTe FILTROS
(Btu/h) CFM/SWP (Kw) V/@/Hz
UP - 001 RESONANCIA MAGNETICA UNIDAD PAQUETE 60000 | 1461@1.5 55 220/1/60 R410A Lavable - Cartén MERV 8
VS - 101 HABITACIONES UNIDAD PAQUETE 60000 | 1461@1.5 5.5 220/1/60 Lavable - Cartén MERV 8
VS - 201 COCINA VENTILADOR DE SUMINISTRO - 3600@1.5 2 220/1/60 Lavable - Cartén MERV 8
CODIGO SIRVE A: TIPO DE EQUIPO CAPACIDAD | POTENCIA AMPERAJE | VOLT/FASE/T
(CFM/SWP) (HP) A) V/@/Hz
W AREA DE IMAGEN - PLANTABAJA | VENTILADOR DE EXTRACCION 900@0.5 1/2 3 220/1/60
REINSTALACION DESDE ACELERADOR 2
W HABITACIONES VENTILADOR DE EXTRACCION 1140@1.5 1/2 3 220/1/60
LN DESECHOS PRIMERA PLANTA VENTILADOR DE EXTRACCION
o2/ 400@1.5 3/4 3 220/1/60
/VE\ VENTILADOR DE EXTRACCION
.W COCINA TIPO HONGO 3600@1.2 1.5 10 220/1/60
= BARO RAYOS X VENTILADOR DE EXTRACCION a
oo 75@0.1 50W 1.0 220/1/60
W BANO RECUPERACION RESONANCIA | VENTILADOR DE EXTRACCION 75@0.1 50w 1.0 220/1/60
£ BANO ENFERMERIA VENTILADOR DE EXTRACCION a
N 75@0.1 50W 1.0 220/3/60
A BARO PERSONAL COCINA VENTILADOR DE EXTRACCION a
I 75@0.1 50W 1.0 220/3/60
A BARO PERSONAL COCINA VENTILADOR DE EXTRACCION
W 75@0.1 50W 1.0 220/3/60
A BARO PERSONAL COCINA VENTILADOR DE EXTRACCION
w 75@0.1 50W 1.0 220/3/60
A BARO PERSONAL COCINA VENTILADOR DE EXTRACCION
W 75@0.1 50W 1.0 220/3/60

PROYECTO

SISTEMA DE VENTILACION MECANICA BLOQUE C - SOLCA NUCLEO DE
LOJA

SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER
PROPIETARIO:  sOLCA NUCLEO DE LOJA

RUC: 119170790001
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